Tryb postępowania przy realizacji montażu
wodomierzy dodatkowych - podliczników do podlewania upraw zielonych 

___________________________________________________________________________

Podstawą prawną montażu wodomierza dodatkowego - podlicznika jest art. 27, ust.6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858, który stanowi, że w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
1. Wnioskodawca zgłasza się do Działu Rozwoju Technicznego i Inwestycji WODKAN S.A. , gdzie otrzymuje informację o możliwości i warunkach zamontowania wodomierza dodatkowego- podlicznika do podlewania upraw zielonych.
2. Wnioskodawca wypełnia druk otrzymanego wniosku o wydanie warunków technicznych na zainstalowanie podlicznika wodomierza głównego dla pomiaru wody bezpowrotnie zużywanej do podlewania terenów zielonych oraz załącza mapę sytuacyjną w skali 1:500 i rzut kondygnacji, na której zabudowany jest wodomierz główny  - w skali 1:100.
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami jak w p-kcie 2 jest podstawą wydania warunków technicznych montażu podlicznika.
4. Podczas przyjmowania wniosku o wydanie warunków technicznych na zainstalowanie podlicznika wodomierza głównego dla pomiaru wody zużywanej do podlewania terenów zielonych zostaje ustalony termin przyjazdu pracownika Działu TTI, celem ustalenia z właścicielem nieruchomości miejsca zabudowania podlicznika.
5.   Po wydaniu warunków technicznych i ich akceptacji przez Wnioskodawcę oraz ustaleniu 
      miejsca zabudowania podlicznika Dział TTI WODKAN S.A. opracowuje odpłatnie 
      projekt techniczny zamontowania wodomierza dodatkowego – podlicznika. 
6.   Odbiorca Usług własnym kosztem nabywa wodomierz oraz instaluje go na instalacji 
      wewnętrznej  - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i ustaleniami jak w p-cie 4, 
      a następnie zgłasza do WODKAN S.A. do zaplombowania układ pomiarowy wodomierza  
      dodatkowego.
      WODKAN S.A. ustala termin zaplombowania układu pomiarowego.
7.   Po zaplombowaniu układu pomiarowego przez WODKAN S.A., spisaniu protokołu 
      odbioru zainstalowania podlicznika wodomierza głównego i podpisaniu aneksu do umowy 
      o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków WODKAN S.A. wystawia fakturę za  
      wykonane czynności. Koszt opracowania projektu technicznego i odbioru technicznego z 
      zaplombowaniem układu pomiarowego wynosi aktualnie 99,00 zł.
8.   Dział TTI przekazuje protokół odbioru podlicznika wraz z aneksem do umowy o 
      zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do Działu Sprzedaży i Zaopatrzenia.
9.   Zużycie ilości wody wykazanej na podliczniku jest obciążane opłatą tylko za wodę jak dla 
      wody w gospodarstwach domowych wg. cennika obowiązującego w danym roku. 
      Za odczyt podlicznika jest pobierana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

